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Zku$ebni laboratof ¢. 1146 akreditovana CIA dle CSN EN ISO/IEC 17025:2018

PROTOKOL O ZKOUSCE &. 4880/2024

Zadavatel: CEVAK
32106 BélCice

Vzorek Cislo: 9313

Misto odbéru: BélCice, VDJ

Predmét zkousky: pitna voda Datum odbéru: 19.03.2024

Typ vzorku: prosty Cas odbéru: 10:00

Typ rozboru: jiny Datum pfijmu: 19.03.2024
Akreditovany odbér: Ne* Datum provedeni analyz: 20.03.2024 - 20.03.2024
Odebral: Skarda Jakub, Ing.

Ukazatel Hodnota |Jednotka| NM | ZkuSebni metoda Akr.| Limit Typ| Hodnoceni
Dusitany <0,010 mg/l SOP &.16 PL| A | 050 NMH | vyhovuje
Dusi¢nany 62 ma/l 10% | SOPE.17A PLl A | 50 NMH | nevyhovuje

Limit (zdroj pro hodnoceni): VyhldSka MZd €.252/2004 Sb., pfiloha €.1 v platném znéni

Poznamky ke vzorku:
* lysledky rozboru vzorku odebraného zakaznikem se vztahuji ke vzorku, jak byl pfijat. Udaje o Easu a mistu odbéru poskytl zkaznik.

Prehled zkuSebnich metod:
SOP ¢.16 (CSN EN 26777)
SOP €.17A (Janousek I, Fiala J.: Vodni hospodarstvi 38B, 51 (1988))

Vysvétlivky:

NM - Nejistota méFenti je rozSifena standartni nejistota pro koeficient rozsifeni k=2, coz pro normalni rozdéleni odpovida pravdépodobnosti pokryti
piblizné 95%. Uvedena nejistota se nevztahuje na vysledky pod mezi stanovitelnosti.

NMH - nejvyssi mezni hodnota, MH - mezni hodnota, DH - doporu¢ené hodnota, SH - smérna hodnota

P1 - zkouska provedena na pracovisti 1, Ménesova 41/6, Ceské Budgjovice

P2 - zkouska provedena na pracovisti 2, COV Ceské Budgjovice, Hrdgjovice 598

Akr. - akreditace metody: A - ano; N - ne; S - zkouSka provedena externim poskytovatelem; M - zkouska provedena na misté odbéru
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ProhlaSeni:
Pfi hodnoceni dle vySe zminéné vyhlasky bylo pouzito rozhodovaci pravidlo ,Sdilené riziko*, kde nejistota méfeni neni zohledfiovana.
Vysledky zkouSek se tykaji pouze pfedmétu zkousky a nenahrazuii jiné dokumenty.
Protokol o zkouSce nesmi byt bez pisemného souhlasu vedouciho pracovisté reprodukovan jinak nez cely.
Pfipadné reklamace budou feSeny na zakladé dokumentu "Vyfizovani stiznosti a reklamaci v laboratofi". eEVAK a.5.
Severni 2264/8, 370 10 Ceské Budgjovice
Digitalng podepsal  1¢: 608 49 657 DIC; C260849657

I ng . Sé rka Ing. Sarka Andresova zapsané v QR u KS'C Budéjovice
£ Datum: 2024.03.22 oddil B, viozka 657

Andresova 12:08:10 +01'00"

Viystaveno dne:  21.3.2024

Ing. Sarka Andresova
zastupce vedouciho pracovisté

konec protokolu
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